CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio JOSEFINA 679 (LUCELLA GUY QUIRK)
2 B PARQUE DEL EBRO, N2 35 (JOSEFINA 679, URB. MARINA) SAN FULGENCIO
Direccion [Alicante)
Municipio SAN FULGENCIO Cédigo Postal 03177
Provincia Alicante Comunidad Auténoma {;g{gﬁggﬁ;]
Zona climatica B4 Afio construccién 1988
Normativa vigente {construccidon / rehabilitacién) | NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 3134435YH0233S001HX
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
@ Vivienda @ Terciario
@ Unifamiliar Edificio completo
Bloque Local
Bloque completo
Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos PASCUAL SAURA GOMEZ NIF 74176967-N
Razodn social CIF
Domicilio C/ LABRADORES, N@ 11-BAJO
Municipio DOLORES Codigo Postal 03150
Provincia Alicante Comunidad Auténoma \‘}ggﬁggﬁf
e-mail earg.arquitectos@gmail.com
Titulacién habilitante segtin normativa vigente E\?X/ﬁutuu (COLG N2 05292 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS TV =
Procedimiento reconocido de calificacidn energética utilizado y version: | CEXv1.0

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
[kgCOz/m? afio]

e >
[2ee7 G «307.23 G|

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado |a calificacién energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecidogar Ia normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos: | / )

Fecha: 15/6/2013

Firma del técni rtificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacién energética del edificio.

Anexo Illl. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Grgano Territorial Competente:

Fecha 20/6/2013
Ref. Catastral 3134435YH02335001HX Pdginalde 7




ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 24

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su?fnrzf]icie Tr?ﬁ%&?&‘fia Modo de obtencidn
CUBIERTA INCLINADA Cubierta 21.12 2.13 Estimado
FACHADA OESTE Fachada 13.73 2.56 Estimado
Huecos y lucernarios
z . . Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor . o2
Nombre Tipo obtencién. obtencién.
p [m?] [W/m*K] solar | Transmitancia Factor solar
V1-0 Hueco 2.88 5.70 0.82 Estimado Estimado
P1-0 Hueco 1.89 5.70 0.82 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccidn
i Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kwW] [%] Enpergl'a obtencidn
Sriinis S Efecto Joule 90.00 Electricidad |  Estimado
A/A ARTEL (Calefaccién | Bomba de Calor - Caudal - :
v refrigerac(lén) Ref Variable 132.60 Electricidad Estimado
Generadores de refrigeracion
. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kw] [%] Enpergl’a obtencién
A/A ARTEL (Calefaccion | Bomba de Calor - Caudal - .
y refrigeracgén) Ref. Variable 132.60 Electricidad Estimado
Fecha 20/6/2013

Ref. Catastral 3134435YH02335001HX Pégina 2 de 7



Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kW] %] Enpergia obtencion
TERMO ELECTRICO 50 Efecto Joule 95.0 Electricidad Estimado

L (GEISER) Equipo ACS

Fecha
Ref. Catastral

20/6/2013
3134435YH0233S001HX
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ANEXO Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | B4 | uso | Vivienda Individual
1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
42-7.2 Bd [ F | G
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
[kgCO:/m? afio] [kgCO,/m? aiio]
27.43 47.97
10047 By REFRIGERACION ILUMINACION
2347 G, <107.22G| _ [ G e [ -
Emisiones globales [kgCO,/m? afio] Em’ﬁ%%%&%@%%’gaon Em ﬁ(’gggi }#Té%g‘j’on
107.22 31.82 -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccién y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

51.2E

38.79 E

Demanda global de calefaccion [kWh/m? afio]

Demanda global de refrigeracion [kWh/m? afio]

51.20

38.79

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por energia primaria se entiende la energfa consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que

no ha sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

e

58.5-183.7 - F
 168.5-183.7 Pg

Consumo global de energia primaria [kWh/m? afio]

CALEFACCION ACS
| -EF | G
Energia frr'marfg . Energia rimaria ACS
calefaccion [kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
110.31 192.90
REFRIGERACION ILUMINACION
[ G | =

_ Energia primaria,
refrigeracion [kWh/m? afio]

_ Energia primaria
iluminacion [kWh/m? afio]

431.19

127.99

Fecha
Ref. Catastral

20/6/2013
3134435YH02335001HX
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ANEXO Il

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m? afio]

At 23.89E
o4z B
Emisiones globales [kgCO,/m? afio]
23.89
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFR!G ERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? afio
5285 B | 6.7-14.0 B
24.30D 26.15D
R arzs07 T Fg
Demanda lobal de calefaccion Demanda g!obal de refrigeracion
[kWh/m? afio] 'h/m? afio]
24.30 26.15
ANALISIS TECNICO

Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS | lluminacién I Total
Demanda [kWh/m? afio] 24.30 I D 26.15 D

Diferencia con situacion inicial 26.9 (52.5%) 12.6 (32.6%)
Energia primaria [kWh/m? afio) 2114 |cC 1706 |[c| 5787 |G < | - 96.07 |E

Diferencia con situacion inicial | 89.2 (80.8%) 110.9 (86.7%) | 135.0(70.0%) - (-%) 335.1(77.7%)
Emisiones de CO, [kgCO./m? afio] 5.26 | D 4.24 C 14.39 | G - | - 23.89 E

Diferencia con situacién inicial 22.2 (80.8%) 27.6 (86.7%) 33.6 (70.0%) -{-%) 83.3 (77.7%)

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

CM, 0.028

MEJORAS EN DEMANDA DE ENERGIA POR AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR DE FACHADA (SITEMA SATE 4CM 0.028W/mk),
EN CUBIERTA POR EL INTERIOR (3CM 0. 028W/mk) E INCORPORACION DE PLACA SOLAR
SISTEMA SATE FACHADA (4 mk)

AISLAMIENTO EN CUBIERTA DESDE EL IN ERIOR (PUR PROYECTADO 3CM)
TERMO ELECTRICO 50 L (GEISER) Equipo ACS

Fecha
Ref. Catastral

20/6/2013

3134435YH02335001HX
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[kgC

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

0,/m? afio]

31.76 E

Emisiones globales [kgCO:/m? afio]

31.76

DEMANDA

[kwWh/

DE CALE FACCION
m? afio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
m? afio]

[kwh/

51.20 E 38.79 E
41.2-50.7° >
-
Demanda %Vobc#; dg ,;:gj{efaccton Demanda globa,fn deafgjjgeracron
51.20 38.79
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccién | Refrigeracién ACS i lluminacion t Total
Demanda [kWh/m? afio] 51.20 l E 38.79 1 E
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 4454 |E| 2531 |D| 5787 |G . |-| 12772 |E
Diferencia con situacion inicial 65.8 (59.6%) 102.7 (80.2%) | 135.0(70.0%) - (-%) 303.5 (70.4%)
Emisiones de CO; [kgCO,/m? afio) 11.07 [E 629 [D]| 1439 |G - | - 31.76 | E
Diferencia con situacién inicial | 16.4 (55.6%) 25.5 (80.2%) 33.6 (70.0%) - (-%) 75.5 (70.4%)

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

SUSTITUCION DE TODAS LAS INTALACIONES TERMICAS (AIRE ACONDICIONADO DE ALTO RENDIMIENTO Y PLACA SOLAR

PARA 70% ACS

TERMO ELECTRICO 50 L (GEISER) Equipo ACS

Fecha
Ref. Catastral

20/6/2013
3134435YH0233S001HX
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacidn las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer Ia
conformidad de la informacidn de partida contenida en el certificado de eficiencia energetica.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

EL TECNICO QUE CERTIFICA SE HA PERSONADO EN LA VIVIENDA OBJETO, HA TOMADQO DATOS "IN SITU" DE LA
ENVOLVENTE TERMICA DEL ESPACIO DESTINADO A VIVIENDA, LOS ESPESORES DE LOS CERRAMIENTOS, LOS TIPOS DE
CARPINTERIAS Y ACRISTALAMIENTOS Y LA ORIENTACION. CON ESTOS DATOS Y JUNTO CON LA INFORMACION FACILITADA
POR LA PROPIEDAD SOBRE EL ANO DE CONSTRUCCION SE HAN ESTIMADO LAS TRANSMISIONES TERMICAS. ASI MISMO SE
HA TENIDO ACCESO A LAS INSTALACIONES TERMICAS.

DOCUMENTACION ADJUNTA

LA PROPIEDAD  HA FACILITADO EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA LA ELABQRACION DEL PRESENTE CERTIFICADO,
DOCUMENTACION SOBRE LAS INSTALACIONES Y FACTURA DE CONSUMO ELECTRICO MENSUAL (CONSUMO MEDIO
84Kwh) CON UNA OCUPACION ESTACIONAL DE LA MISMA.

Fecha 20/6/2013
Ref. Catastral 3134435YH02335001HX Pagina 7 de 7
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CGENERALTAT  § ace
VALENUANA ENERGIA

2,

DOCUMENTO DE REGISTRO
CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

El siguiente edificio ha sido inscrito en el Registro de Certificacién de Eficiencia Energética de Edificios, con las
siguientes caracteristicas:

CODIGO DE REGISTRO: E2016VH002311
PROPIETARIO: LUCELLA GUY QUIRK
NIF PROPIETARIO: X1794413E

TIPO DE EDIFICIO: Vivienda/s Unifamiliar

DIRECCION DEL EDIFICIO: PARQUE DEL EBRO, N° 35 (JOSEFINA 679, URB. MARINA), 03177
San Fulgencio (Alicante)

CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA:

Valencia, a sabado, 13 de febrero de 20186.

Fdo: Dia. Julia Company Sanus

Directora General de Industria y Energia

Documento generado a fecha 13/02/2016 9:26:28
Para comprobar la validez de éste documento compruebe el cédigo: E2016VH002311 en la direccién web: gcee.aven.es



CALIFICACION ENERGETICA i
DEL EDIFICIO TERMINADO ETIQUETA &F#

s Tipo de edificio  Vivienda/s Unifamiliar

Normativa vigente construccién / rehabilitacién Direccién PARQUE DEL EBRO, N° 35 (JOSEFINA 679
Afio: 1988 URB. MARINA)

NBE-CT-79 Municipio San Fulgencio
Referencia/s catastral/es C.P. 03177

3134435YH02338001HX C. Auténoma Comunidad Valenciana

ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA il I

kW h / m2 afio Kg CO2 y m? afio
A mas eficiente

G menos eficiente 7

REGISTRO

13/02/2026
E2016VH002311

Vilido hasta dd/mm/aaaa

SEGINERALIAT  § ace ESPANA
SVANCANA i Directiva 2010 / 31 / UE




