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PARA: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COSTA RICA, ORAC 

METROPOLITANA. 

ASUNTO: Remisión de Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 

Enviado a: oracmetro@aya.go.cr, ymurillo@aya.go.cr  

 

Estimados y estimadas, miembros de la Oficina Regional de Acueductos y Alcantarillados 

de Costa Rica, sede Metropolitana e interesados, el siguiente es un documento que 

materializa el Plan de Trabajo Anual y Presupuesto del Acueducto de Barrio Lagunillas, 

Aserrí, para el periodo 2025. Éste fue aprobado por Junta Directiva en sesión 09-2024 del 

mes de noviembre, confeccionado con los lineamientos y las especificaciones mínimas de 

la administración de una ASADA y el mantenimiento de un Acueducto, siendo así un total 

de 29 páginas y 4 documentos adjuntos: 

 

• Informe Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos N1, N2, 2024 en PDF.  

• Convenio de Delegación con el AYA en PDF  

• Estados financieros al 31 de octubre 2024 en PDF 

• Presupuesto 2025 en PDF 

• Reporte abonados 2024 en Excel. 

 

 

De esa manera, damos por entregado el documento INF-ABL-01-2024. 

 

Atentamente: 

 

 

 

_______________________ 

Presidente 

 

30 Noviembre del 2024. Lagunillas, Salitrillos, Aserrí.

mailto:oracmetro@aya.go.cr
mailto:ymurillo@aya.go.cr
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1. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

1.2. GENERALIDADES. 

El acueducto de Barrio Lagunillas se remonta a la década de los años setenta del siglo 

pasado. Fue construido por los pobladores de la comunidad y originalmente era 

administrado por un comité. En el año 2005, se establece la Asociación Administradora de 

Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Barrio Lagunillas de Aserrí, la que, hasta el 

presente, se ha desempeñado exitosamente, realizando importantes mejoras a los sistemas 

de producción, conducción, impulsión, almacenamiento y distribución, con el objetivo de 

ofrecer un servicio con cantidad, calidad y continuidad acorde con las normas. Para el mes 

de noviembre del año 2023 el acueducto tenía afiliados 82 servicios, todos ellos activos. 

Dentro del sistema no existen conexiones potenciales, tales como terrenos, condominios y 

lotes urbanizados con disponibilidad acreditada. 

El acueducto abastece totalmente a servicios de tipo domiciliar, en una población no mayor 

a las 400 personas. La producción del acueducto procede de cuatro manantiales. De las 

fuentes, el agua es transportada hasta a dos tanques de almacenamiento, desde donde se 

distribuye a la población por gravedad. Se cuenta con micro medición universal, pero se 

carece de macro medición. El agua es tratada con solución de cloro. (Chacón: 2023)  

 

1.2.1. CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 

Según Reglamento de Calidad de Agua Potable (2015) del Ministerio de Salud, es 

responsabilidad de este Acueducto hacer 1 análisis completo nivel 1 cada 6 meses, 1 en 

cada tanque y 3 muestras en la red de distribución como mínimo, y un nivel 2 y nivel 3 cada 

3 años. Los últimos análisis N (1) realizados se encuentran en el anexo 5. Corresponde a 

este Acueducto realizar los análisis N (2) y N (3) el próximo año. Además, el control 

operativo se realiza a través de un dispositivo digital para medir el cloro total y el cloro 

residua al menos 1 vez a la semana, sin embargo, dichos registro no están documentados, 

es una oportunidad de mejora que se espera implementar el próximo año. 

 

Tabla 1  

Control operativo del sistema del acueducto. 
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Instrumento Tipo Cantidad Inversión 

Anual 

(Colones) 

Turbidímetro Turbidez Total Ninguno 0 

Comparador de Cloro 

Residual Libre 

Digital (Hanna) 1 80.000 

Comparador de Cloro 

Total 

Digital (Hanna) 1 80.000 

Reactivos Cloro libre, Cloro 

Total, frasco 

contenido liquido 

(Hanna) 

2 75.000 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2  

Desinfección del agua. 

Instrumento Tipo Cantidad Inversión Anual 

(Colones) 

Clorid L-30 Electrólisis Sal 

hipoclorito de calcio. 

Electricidad y 

mantenimiento. 

1 300.000 

Cloradores 

Artesanales 

Pastilla de 

Hipoclorito de Calcio 

1 60.000 

Sal Sal Común/Bolsas 

de 500 gramos. 

12 576.000 

Reactivos Cloro 

Residual 

Reactivos en sobre, 

cloro libre, total. 

1 45.000 

Fuente: elaboración propia. 
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1.2.2. TARIFAS Y MEDICIÓN. 

Es menester mencionar que este Acueducto cuenta con un 100% de sus servicios medidos, 

no cuenta con cobros fijos. Se aplica la tarifa vigente autorizada por ARESEP en el 2017 

para gravedad. Menos de 3 servicios se abastecen con una bomba pequeña, por ello se les 

diferencia la tarifa con bombeo y mixto. Acotamos que dichas tarifas no son suficientes para 

implementar mejoras generales en el Acueducto, como es la contratación de colaboradores, 

compras de terrenos, construcción de oficina, adquisición de vehículo, entre otros. 

 

Tabla 3  

Tarifas Vigente aplicada. 
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Fuente: www.aresep.go.cr/agua-potable/tarifas/ 

 

Tabla 4  

Medición. 

Fijos 0 

Medidos 82 

Categoría DOMIPRE 82 

• Mecánicos 82 

• Inteligentes 0 

Categoría EMPREGO 0 

- Mecánicos 0 

- Inteligentes 0 

Fuente: Sistema de facturación www.asadasenlinea.com 

 

http://www.aresep.go.cr/agua-potable/tarifas/
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1.2.3. CONSUMOS Y TIPO DE CLIENTES. 

Adjuntamos un Excel con información de los clientes de los últimos 12 meses, detallando:  

- Unidades de consumo por abonado. 

- Categoría tarifaria del abonado 

- Tipo de conexión (medición variable, medición fija) 

- Consumo por abonado en m3 

- Facturación o importe por abonado. 

En la siguiente tabla se observa la distribución de los abonados en los ramales existentes 

del Acueducto: 

Tabla 5  

Cantidad de redes de distribución. 

Sistema Ramal Abonados Población 

Ramal 1 Sector arriba 35 126 

Ramal 2 Sector abajo 47 169 

Fuente: Elaboración propia, con factor de hacinamiento de 3.9 INEC 2011. 

1.3. DIMENSIÓN OPERATIVA: 

Definición de las principales actividades operativas que realiza el Acueducto de Barrio 

Lagunillas cada año, con el compromiso de mantener la calidad del agua, la continuidad 

del servicio, el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura establecidos por 

el Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de 

los Sistemas de Abastecimiento de Agua (2001). 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACUEDUCTO. 

1.3.1.1. Fuentes de agua y balance hídrico. 

Caudal concesionado ante el MINAE 1.01 litros por segundo 

1) Naciente Lagunilla 1: 0.38 litros por segundo. 

2) Naciente Lagunilla 2: 0.15 litros por segundo. 

3) Naciente La Tranca: 0.48 litros por segundo. 

4) Naciente Lagunilla 3: no posee concesión, en proceso. 

Según Diagnóstico Integral del Acueducto 2023, el balance hídrico es de: 

▪ Sector Arriba: déficit de 0.19 litros por segundo. 
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▪ Sector Abajo: faltante de 0.29 litros por segundo. 

 

1.3.1.2. Líneas de conducción. 

El Acueducto posee dos líneas de conducción, Naciente La Tranca: 2.60 litros por segundo 

y Naciente Lagunilla 1 y Lagunilla 2: 1.70 litros por segundo. 

 

1.3.1.3. Líneas de distribución: 

Las líneas de distribución del acueducto de Barrio Lagunillas se componen de tuberías que 

varían de los 50 hasta los 13 milímetros de diámetro. Las redes principales tienen una 

extensión aproximada de 1000 metros (ver TABLA n°4). El material de las tuberías es 

principalmente de PVC con una razón adimensional estándar -SDR- variable y presenta 

deterioros causados por el uso, características mecánicas y el tiempo. 

 

Tabla 6 

Inventario de tuberías de distribución. 

 

Fuente: Chacón: 2023 

 

1.3.1.4. Almacenamiento:  

El agua se brinda desde cuatro tanques de almacenamiento conocidos como tanque N°1, 

N°1A, N°2 y N°2A. El depósito N°1 y el N°1ª, brindan servicio a 13 y a 3 usuarios 

respectivamente. Los recipientes N°2 y N°2A se encuentran interconectados y abastecen 

a 66 conexiones. 

▪ Tanque N°1: depósito asentado de polietileno de alta densidad, con un volumen 
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de 4.20 metros cúbicos. 

▪ Tanque N°1A: depósito elevado (4 metros) de polietileno de alta densidad, con un 

volumen de 0.75 metros cúbicos. 

▪ Tanque N°2: depósito enterrado de mampostería y concreto reforzado, con un 

volumen de 12 metros cúbicos. 

▪ Tanque N°2A: depósito asentado de polietileno de alta densidad, con un volumen 

de 10 metros cúbicos. 

 

Figura 1 

Croquis del sistema que compone el acueducto. 
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Fuente: Chacón: 2023 

1.3.1.5. Agua no Contabilizada:  

El sistema no posee macro medición, lo que imposibilita el proceso para la cuantificación 

del agua no contabilizada mediante el cotejo de la producción contra la facturación. Para 

el estudio técnico, se hizo un control de caudal continuo (24 horas) realizado en la tubería 

de salida del tanque N°2 (tubería PVC SDR 26 50mm), que se realizó con el objetivo de 

obtener una curva de distribución horaria del consumo y establecer los niveles del gasto 

nocturno que pudiesen vincularse con el agua no contabilizada. Los gastos nocturnos son 

bajos (aproximadamente 16% del caudal promedio medido), lo que refleja un nivel bajo de 

agua no controlada, por lo que, para efectos de este estudio, se utilizará un 15% de agua 

no contabilizada. 

 

Tabla 7  

Valores de Agua no Contabilizada. ANC. 

 

Fuente. Chacón: 2023 

 

1.3.2. Desarrollo de actividades de mantenimiento: 

1.3.2.1. Dosificación y potabilización 

La dosificación principal se realiza mediante un proceso de electrólisis, utilizando el sistema 

Clorid L-30 para crear hipoclorito de calcio a partir de sal. Esta actividad se realiza 2 veces 
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por semana, realizando un proceso de 24 horas, para el cambio o sustitución de agua de 

uno de los baldes para dejar en remojo la celda que hará el proceso de electrólisis. Es un 

procedimiento frecuente y de un conocimiento técnico avanzado, con ciertas precauciones 

en el uso de protección en las manos, en la cara y en los ojos. 

1.3.2.2. Lavado de captaciones 

El lavado de captaciones se realiza 1 vez al mes, con un monitoreo de 1 vez a la semana 

en época seca por las lluvias ocasionales. Las nacientes tienden a ser vulnerables a los 

cambios del clima ya que la zona se ubica cercana a carreteras y construcciones, inclusive 

cercana a quebradas, esto conlleva a contar con una supervisión constante de las 

captaciones, su infraestructura es hermética y eso asegura que pueda darse una 

contaminación externa. 

1.3.2.3. Limpieza de tanques. 

Los tanques de almacenamiento, principalmente los elaborados con concreto, se deben 

limpiar al menos 1 vez cada 6 meses. Así también los de plástico, que pueden ser lavados 

al menos 1 vez al año, ya que el Acueducto posee una turbiedad mínima, y se presentan 

muy pocas averías. 

1.3.2.4. Aforos 

Los aforos se realizan de manera mensual, en las 4 fuentes de agua. Se mantendrá la 

misma medida para el año 2025, sin embargo, la recomendación es aforar al menos 2 veces 

al mes en época seca. 

1.3.2.5. Mantenimiento de tubería. 

El mantenimiento de la tubería del acueducto se realiza de manera correctiva, con la 

aparición de fugas ocasionales o problemas relacionados con el aire. No es un Acueducto 

que requiera mucho mantenimiento, sin embargo, toda infraestructura va requiriendo 

mejoras por la extensión de su vida útil y los cambios en los parámetros de calidad. 

1.3.2.6. Cambio y mantenimiento de medidores. 

Al menos una vez al mes, se da mantenimiento a las previstas para evitar impedimentos en 

la lectura, así como también la sustitución de algunos medidores que presentan problemas 

de fugas o reclamos por altos consumos. 

1.3.2.7. Mantenimiento de hidrantes 

El Acueducto no cuenta con sistema de hidrantes por el momento. Se realizan gestiones 

para contar con uno el próximo año. 
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1.3.3. Programación: 

Tabla 8 

Implementación de funciones operativas 

Funciones Operativas 

Nombre Puesto Jornada Actividades Itinerario Frecuencia 

Jornal 

Ocasional 

1 

Asistente 

fontanería 

Ocasional 

por horas 
Principales 

Reparación de averías Ocasional 

Instalación de previstas Ocasional 

Instalación de tubería Ocasional 

Lectura de medidores Mensual 

Corta de medidores Mensual 

Cloración del sistema 

principal y los de 

refuerzo 

Semanal 

Aforos en las 

captaciones 

Mensual 

Inspección de tubería 

de conducción Mensual 

Limpieza de tanques de 

hidrantes Anual 

Revisión de 

infraestructura de los 

hidrantes 

Anual 

Limpieza de tanques 

secundarios  

Anual 

Inspección de tubería 

de distribución 

Mensual 

Inspección de 

medidores, cambio y 

Mensual 
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limpieza de zona de 

prevista. 

Inspección de boyas de 

quiebragradientes y 

presiones en la red 

Mensual 

Obras de 

construcción 

Construcción de obras 

menores requeridas por 

el Acueducto 

Ocasional 

Elaboración de cajas de 

registro para válvulas, 

lavados y estructuras 

pequeñas para tubería 

del acueducto. 

Ocasional 

Otros 

Orden y limpieza de 

bodegas 

Mensual 

Cuidado al equipo y las 

herramientas de la 

ASADA 

Mensual 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.4. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA: 

Principales aspectos relacionados con el servicio al cliente, gestión de cobros y pagos a 

proveedores, gestión documental, respuestas a solicitudes, mecanismos de atención, 

asesorías legales y capacitación. 

1.4.1. Desarrollo de actividades ejecutivas, administrativas y secretariales. 

1.4.1.1. Recepción de solicitudes y correspondencia 

La ASADA no cuenta con un sitio de atención o recepción de documentos propio, de esa 

manera, miembros de la junta directiva prestan sus propios domicilios para recibir 

documentación o trámites de los clientes. Sin embargo, la ASADA cuenta con medios 

electrónicos y digitales como correo y whatsapp para recibir documentación, que puede ser 

muy poco frecuente. Toda la atención al cliente se realiza por whatsapp, de manera poco 
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frecuente los clientes buscan el domicilio privado de los directivos para hacer reclamos o 

realizar una gestión. 

1.4.1.2. Sesiones de junta directiva 

La ASADA sesiona 1 o 2 veces al mes, inclusive más veces cuando se requiere. Esta 

actividad es frecuente, y es determinante para la toma de decisiones de momento oportuno, 

en tiempo y en forma. 

1.4.1.3. Expedientes abonados 

La ASADA cuenta con archiveros para resguardar la información del Acueducto, esta es 

una función que se hace voluntariamente por miembros de la junta directiva, que es 

apoyada por una secretaria. 

1.4.1.4. Medios de cobro y pago 

La ASADA cuenta con medios de cobro totalmente electrónicos y conectividad bancaria, 

así como sinpe móvil para que los clientes cancelen sus facturas mensuales, sin el uso de 

efectivo. Así mismo, la ASADA cancela todas sus facturas mediante cheque y haciendo uso 

de cajas chicas para pagos continuos. Esto es una función que realiza la tesorera con apoyo 

de la secretaria. 

1.4.1.5. Facturación 

La facturación se realiza de manera mensual, se realiza un proceso de recolección de las 

lecturas y luego es enviada para hacer cobro mediante sistema de facturación electrónica. 

Este proceso tiene el apoyo de la secretaria y de un asesor. 

 

1.4.2. Programación. 
Tabla 9  

Implementación de funciones secretariales. 

Funciones Secretariales 

Nombre Puesto Jornada Actividades Itinerario Frecuencia 
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Secretaria 

(o) 

Gestión 

ejecutiva 

Servicios 

profesionales 
Principales 

Ejecutar las 

indicaciones de la 

junta directiva y 

comunicarlas a los 

colaboradores de la 

ASADA (Planificar y 

delegar funciones) 

Mensual 

Elaborar los reportes 

requeridos a las 

autoridades 

respectivas y 

competentes. 

Ocasional 

Confeccionar 

presupuestos y 

planificar inversiones. 

Anual 

Gestionar compras y 

pagos a proveedores. 
Mensual 

Orden y clasificación 

de documentación de 

la ASADA relacionada 

a solicitudes y 

expedientes de los 

clientes. 

Semanal 

Apoyo a la 

recaudación y control 

de cobros de la 

ASADA 

Diario 

Generar la facturación 

de la ASADA 
Mensual 
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Secundarias 

Atención al cliente y 

gestión de la 

información disponible. 

Diario 

Recepción de 

materiales o figuras de 

fontanería en bodega 

Mensual 

Coordinación y 

ejecución de cortas 

por morosidad. 

Mensual 

Fuente: elaboración propia. 

1.5. PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDADES 

Potenciales 

(Cuentan con 

Disponibilidad de 

Servicios 

Aprobada pero no 

han construido) 

En espera 

(Lista de 

Denegados) 

Máximo 

recomendado 

por Estudio 

Técnico 

Según las 

mejoras 

recomendadas y 

la captación de 

nuevas fuentes 

Existentes 

0 0 0 0 83 

Fuente: elaboración propia. 
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1.6. PRESUPUESTO 

1.6.1. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO. 

Es la primera vez que la ASADA realiza un presupuesto formal, por lo que los recursos que se han 

utilizado son de algunos costos fijos, sin proyección de otros gastos variables e inversiones grandes en 

los últimos dos años. 

1.6.2.  PRESUPUESTO 2025 

Tabla 10  

Presupuesto para el Acueducto 2025 

 

   
ASADA BARRIO LAGUNILLAS ASERRI 

3-002-414087 

PRESUPUESTO DE ACUEDUCTO 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

01/12/2025 

   
Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones) 13.200.000  

   

INGRESOS 

Número DESCRIPCION MONTO 

1 Ingresos operativos servicio Domipre 8.150.000  

2 Ingresos operativos servicio Emprego 0  

3 Ingresos operativos Derechos de conexión 0  

4 Cargos varios ingresos por multas 0  

5 Otros Ingresos 200.000  

6 Donaciones 0  

7     

8     

9     

TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO 8.350.000  
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GASTOS DEL ACUEDUCTO 

Número DESCRIPCION MONTO 

GASTOS OPERATIVOS   

1 Sueldos cargos fijos 0  

2 Jornales ocasionales 1.020.000  

3 Décimo tercer mes 85.000  

4 Alquiler de maquinaria 0  

5 Otros servicios básicos operativos 960.000  

6 Servicios de Ingeniería y técnicos 420.000  

7 Compra de agua 0  

8 Otros servicios operativos 336.000  

9 Mant. y reparación Sist. de distrib. 15.040.600  

10 Productos p/purificar agua 420.000  

11 Mant. y reparación Equipo de transp. 0  

12 Combustibles, grasas y lubricantes 0  

13 Mantenimiento Mater. y sumi. (otros) 420.000  

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS 18.701.600  

   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

1 Sueldos cargos fijos 0  

2 Jornales ocasionales 0  

3 Décimo tercer mes 0  

4 Dietas a directivos 0  

5 Servicio de telecomunicaciones  0  

6 Energía eléctrica 300.000  

7 Servicio de contabilidad 300.000  

8 Servicios Jurídicos 96.000  

9 Servicio de limpieza 0  

10 Otros servicios administrativos 180.000  

11 Seguro de vehículos 0  
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12 Seguros contra riesgos de trabajo 68.000  

13 Impuesto sobre Bienes inmuebles 0  

14 Otros impuestos 0  

15 Viáticos dentro del país 180.000  

16 Servicios de cobro en otras localidades 0 

17 Gastos utilizados en Asamblea 60.000  

18 Servicios e impuestos municipales 0  

19 Mensualidad uso de software 288.000  

20 Mant. y reparación Edif. y estructuras. 0  

21 Mant. y reparación Equipo de cómputo y sistem. 0  

22 Alimentos y bebidas 0  

23 Útiles de oficina y cómputo 180.000  

24 Otros materiales y suministros 60.000  

25 Prestaciones legales 0  

26 Otros Gastos no clasificados 56.400  

27 Intereses y Comisiones bancarias 0  

28 Amortización software 0  

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.768.400  

   

GASTOS FINANCIEROS 

1 Comisiones bancarias 50.000  

2 Intereses y multas 0  

3 Otras comisiones 0  

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 50.000  

   

TOTAL GASTOS DEL ACUEDUCTO 20.520.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Presupuesto para hidrantes 

ASADA BARRIO LAGUNILLAS ASERRI 

3-002-414087 

PRESUPUESTO DE HIDRANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

01/12/2025 

   

Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones) 2.100.000  

   

INGRESOS SERVICIO DE HIDRANTES 

Número DESCRIPCION MONTO 

1 Ingresos operativos servicio Domipre 370.000 

2 Ingresos operativos servicio Emprego 0 

3 Ingresos operativos Derechos de conexión 0 

4 Cargos varios ingresos por multas 0 

5 Otros Ingresos 0 

6 Donaciones 0 

TOTAL INGRESOS 370.000 

   

GASTOS SERVICIO DE HIDRANTES 

Número DESCRIPCION MONTO 

GASTOS OPERATIVOS   

1 Sueldos cargos fijos   

2 Jornales ocasionales   

3 Décimo tercer mes   

4 Alquiler de maquinaria   

5 Otros servicios básicos operativos   

6 Servicios de Ingeniería y técnicos   

7 Compra de agua   

8 Otros servicios operativos 0  

9 Mant. y reparación Sist. de distrib. 3.500.000  

10 Productos p/purificar agua   

11 Mant. y reparación Equipo de transp.   

12 Combustibles, grasas y lubricantes   
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13 Mantenimiento Mater. y sumi. (otros)   

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3.500.000 
   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

1 Sueldos cargos fijos   

2 Jornales ocasionales   

3 Décimo tercer mes   

4 Dietas a directivos   

5 Servicio de telecomunicaciones    

6 Energía eléctrica   

7 Servicio de contabilidad   

8 Servicios Jurídicos   

9 Servicio de limpieza   

10 Otros servicios administrativos   

11 Seguro de vehículos   

12 Seguros contra riesgos de trabajo   

13 Impuesto sobre Bienes inmuebles   

14 Otros impuestos   

15 Viáticos dentro del país   

16 Servicios de cobro en otras localidades   

17 Gastos utilizados en Asamblea   

18 Servicios e impuestos municipales   

19 Mensualidad uso de software   

20 Mant. y reparación Edif. y estructuras.   

21 Mant. y reparación Equipo de cómputo y sistem.   

22 Alimentos y bebidas   

23 Útiles de oficina y cómputo   

24 Otros materiales y suministros   

25 Prestaciones legales   

26 Otros Gastos no clasificados   

27 Intereses y Comisiones bancarias   

28 Amortización software   

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 
   

GASTOS FINANCIEROS   

1 Comisiones bancarias   

2 Intereses y multas   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0 
   

TOTAL GASTOS HIDRANTES 3.500.000 
Fuente: elaboración propia.  
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1.6.3. INVERSIONES PRIORITARIAS. 
El Acueducto, requiere ciertas inversiones en la infraestructura que deberán estar incluidas en el Plan y 

están justificadas en el Diagnóstico Integral del Acueducto 2023. Para cada proyecto se deberá realizar 

un proceso de diseño respaldado técnicamente y con sus respectivas cotizaciones. Así las cosas, las 

detallamos de la siguiente manera: 

1.6.3.1. ACUEDUCTO 
1) Inscribir y buscar nuevas fuentes de agua: El acueducto esta en proceso de gestión para inscribir 

una toma de agua de naciente. A pesar de esto, se deben realizar esfuerzos por explorar nuevas 

opciones que suministren más caudal para disminuir el déficit hídrico que se agrava tanto en 

época seca. 

2) Instalar 1 macromedidor: El Acueducto debe contar con al menos macromedición para contar 

con una gestión del agua eficiente, y controlar el 15% de agua no contabilizada, posiblemente 

para disminuirlo a mediano plazo por el beneficio de todos los usuarios. 

3) Cambio de tipo de bomba existente: Las recomendaciones técnicas y el asesoramiento sugiere 

que se sustituya la bomba actual por una de mayor eficiencia, además de otras mejoras 

complementarias en el sitio para el uso inteligente de la energía eléctrica y de las zonas de 

presión en la tubería. 

4) Instalación de quiebra gradiente o colocación de válvulas hidráulicas: El Acueducto requiere mas 

almacenamiento en el Sector Arriba para satisfacer la demanda de consumo de la población, así 

como también como recomendación hidráulica para regular zonas de presión del Sector Abajo. 

5) Mejora de tuberías de distribución: La tubería debe ser sustituida completamente a un mínimo 

de 100 mm, ya que la existente no cumple con la normativa. Este proyecto deberá realizarse en 

complementariedad con otras obras hidráulicas para contar con un sistema más eficiente y con 

bajo nivel de las fugas. 

6) Cambio de medidores mecánicos: Es de gran relevancia para el Acueducto disminuir la pérdida 

de agua no facturada y aquellos consumos que no se visibilizan por el medidor, ya que la mayoría 

han cumplido su vida útil. Este plan pretende sustituir los medidores con mayor recorrido para 

mejorar la recaudación y la imprecisión en el cobro, se pretende realizar cada 3 meses, 

cambiando al menos 8 medidores cada 3 meses. 
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Tabla 12  

Detalle de inversiones acueducto 

INVERSIONES EN EL ACUEDUCTO 

Número DESCRIPCION MONTO 

1 Inscribir toma de agua de naciente. 1.000.000  

2 Instalar 1 macromedidor de 4 pulgadas. 1.750.000  

3 Cambio de tipo de bomba existente 5.000.000  

4 Instalar quiebragradiente o colocar válvula hidráulica 2.000.000  

5 Mejora de tuberías de distribución existentes 1.500.000  

6 Cambio de medidores mecánicos. 750.000  

  TOTAL INVERSIONES EN EL ACUEDUCTO 12.000.000  

Fuente: elaboración propia. 

 

1.6.3.2. HIDRANTES 

1) Instalar 1 hidrante con tanque de almacenamiento: El Acueducto no tiene capacidad económica 

para instalar un hidrante, pero las inversiones deben quedar plasmadas en el Plan de Trabajo ya 

que por obligatoriedad corresponde al Acueducto gestionarlo. Es posible que los ahorros en la 

cuenta de Hidrantes durante el 2024 sean suficientes para iniciar alguna etapa del proyecto. 

Tabla 13 

Detalle de inversiones hidrantes 

INVERSIONES EN HIDRANTES 

Número DESCRIPCION MONTO 

1 Instalar 1 hidrante con tanque de almacenamiento. 3.500.000  

  TOTAL INVERSIONES EN HIDRANTES 3.500.000 
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1.6.3.3. Implementación 

Tabla 14  

Cronograma 

Priorida
d 

Detalle 
Diciembr

e 
Ener

o 
Febrer

o 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Juni

o 
Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

1 
Inscribir toma 
de agua de 
naciente. 

Inicio         Fin             

2 
Instalar 1 

macromedidor 
de 4 pulgadas. 

          Fin             

3 
Cambio de tipo 

de bomba 
existente 

      
  

  Fin       

 

    

4 

Instalar 
quiebragradient

e o colocar 
válvula 

hidráulica 

  

 

Inicio Fin                 

5 

Mejora de 
tuberías de 
distribución 
existentes 

    

 

Inicio       Fin         

6 
Cambio de 
medidores 
mecánicos. 

  Inicio                   Fin 

Fuente: elaboración propia. 
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3. ANEXOS 

Anexo 1 Informe Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos N1, N2, 2024 en PDF 

Anexo 2 Convenio de Delegación con el AYA en PDF 

Anexo 3 Estados financieros al 31 de octubre 2024 en PDF 

Anexo 4 Presupuesto 2025 en PDF 

Anexo 5 Reporte abonados 2024 en Excel. 
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13B Versión: 13.0

Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024

Cliente: Identificación de laboratorio: -1

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Tel/Fax: Procedimiento de muestreo:

Plan de Muestreo:

Descripción: Coordenadas :

AQT-2030 (Decreto 38924-S)

Valor alerta Valor máx.

Primer nivel de control (N1)

Color aparente Col 15,00 mg/L (uPt-Co) 1,15 0 <5 15 1/nov./24

Turbidez Tu 2,140 UNT 0,640 0,013 1 5 1/nov./24

Olor Ol Aceptable THO NA NA Aceptable Aceptable 31/oct./24

Temperatura T 22,20 ºC 0,40 1,00 18,0 30,0 31/oct./24

Concentración de iones hidrógeno pH
(1) 6,20 1 0,24 4,01 6,0 8,0 31/oct./24

Conductividad eléctrica CE 176,7 µS/cm 2,7 0,3 400 NA 1/nov./24

Cloro residual libre Cl2Libre <0,03 mg/L - 0,03 0,3 1,0 31/oct./24

Cloro residual y combinado Cl2 LyC <0,03 mg/L - 0,03 1,0 1,8 31/oct./24

L.C. : Límite de cuantificación

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

NA: No Aplica 

Sib.: Símbolo

Notas

(1) Es una cantidad adimensional

Para los parámetros de pH, temperatura, clororesidual libre y cloro residual combinado, se establecen rangos permisibles y no VA ni VMA.

La identificación del informe es sinónimo al número de informe

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A, excluyendo las mediciones tomadas en las instalaciones del cliente (pH, T, ClLibre y ClTotal).

La incertidumbre expandida reportada corresponde a un nivel de confianza del 95 % (K=2)

El  Laboratorio  declara  que  los  resultados  obtenidos  solamente  corresponden  a  la  muestra  recolectada  por:  Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Ver detalle de los métodos de referencia en: https://www.agrotec.net/analisis-de-agua-potable 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos y emitido el informe de resultados las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 15 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron: Despejado

* Ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

**Ensayos no acreditados.
A
 Límite de deteccion del método

Ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

AGR-PA-03*

AGR-PA-04*

AGR-PA-20*

Incerti- 

dumbre
Parámetro Sib. Resultado Unid. L.C

Fecha de 

análisis

AGR-PA-10*

AGR-PA-21*

AGR-PA-09*

AGR-PA-22*

31/oct./24

6/nov./24

AGR-PA-01*

21755

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio 

Laguinillas, Salitrillos de Aserrí

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

8797-4463

Naciente La Tranca

Límites Nac.

-

Tatiana Mora

San José, Aserrí, Salitrillos, Urbanización Lagunillas

59059

Procedimiento 

analítico

Agua potable

31/oct./24

AGR-PA-20*

Priscila Meléndez V.
Regente CQCR# NI3186

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net Página  1 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13B Versión: 13.0

Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024 Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024

Cliente: Identificación de laboratorio: -2

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Tel/Fax: Procedimiento de muestreo:

Plan de Muestreo:

Descripción: Coordenadas :

AQT-2030 (Decreto 38924-S)

Valor alerta Valor máx.

Primer nivel de control (N1)

Color aparente Col 0 mg/L (uPt-Co) - 0 <5 15 1/nov./24

Turbidez Tu <0,013 UNT - 0,013 1 5 1/nov./24

Olor Ol Aceptable THO NA NA Aceptable Aceptable 31/oct./24

Temperatura T 23,30 ºC 0,40 1,00 18,0 30,0 31/oct./24

Concentración de iones hidrógeno pH
(1) 6,10 1 0,24 4,01 6,0 8,0 31/oct./24

Conductividad eléctrica CE 287,0 µS/cm 2,7 0,3 400 NA 1/nov./24

Cloro residual libre Cl2Libre <0,03 mg/L - 0,03 0,3 1,0 31/oct./24

Cloro residual y combinado Cl2 LyC <0,03 mg/L - 0,03 1,0 1,8 31/oct./24

L.C. : Límite de cuantificación

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

NA: No Aplica 

Sib.: Símbolo

Notas

(1) Es una cantidad adimensional

Para los parámetros de pH, temperatura, clororesidual libre y cloro residual combinado, se establecen rangos permisibles y no VA ni VMA.

La identificación del informe es sinónimo al número de informe

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A, excluyendo las mediciones tomadas en las instalaciones del cliente (pH, T, ClLibre y ClTotal).

La incertidumbre expandida reportada corresponde a un nivel de confianza del 95 % (K=2)

El  Laboratorio  declara  que  los  resultados  obtenidos  solamente  corresponden  a  la  muestra  recolectada  por:  Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Ver detalle de los métodos de referencia en: https://www.agrotec.net/analisis-de-agua-potable 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos y emitido el informe de resultados las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 15 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron: Despejado

* Ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

**Ensayos no acreditados.
A
 Límite de deteccion del método

Ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Incerti- 

dumbre
L.C

Fecha de 

análisis

Procedimiento 

analítico

Límites Nac.

AGR-PA-21*

AGR-PA-09*

AGR-PA-22*

AGR-PA-03*

AGR-PA-04*

AGR-PA-10*

59059

Naciente Lagunilla 1

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio 

Laguinillas, Salitrillos de Aserrí

asadabarriolagunillas@gmail.com 31/oct./24

6/nov./24

AGR-PA-01*

21755

Agua potable

31/oct./24

Asada

8797-4463

-

San José, Aserrí, Salitrillos, Urbanización Lagunillas

Parámetro Sib. Resultado Unid.

Tatiana Mora

AGR-PA-20*

AGR-PA-20*

Priscila Meléndez V.
Regente CQCR# NI3186

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net Página  2 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13B Versión: 13.0

Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024 Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024

Cliente: Identificación de laboratorio: -3

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Tel/Fax: Procedimiento de muestreo:

Plan de Muestreo:

Descripción: Coordenadas :

AQT-2030 (Decreto 38924-S)

Valor alerta Valor máx.

Primer nivel de control (N1)

Color aparente Col 0 mg/L (uPt-Co) - 0 <5 15 1/nov./24

Turbidez Tu 2,930 UNT 0,640 0,013 1 5 1/nov./24

Olor Ol Aceptable THO NA NA Aceptable Aceptable 31/oct./24

Temperatura T 24,80 ºC 0,40 1,00 18,0 30,0 31/oct./24

Concentración de iones hidrógeno pH
(1) 6,10 1 0,24 4,01 6,0 8,0 31/oct./24

Conductividad eléctrica CE 288,0 µS/cm 2,7 0,3 400 NA 1/nov./24

Cloro residual libre Cl2Libre <0,03 mg/L - 0,03 0,3 1,0 31/oct./24

Cloro residual y combinado Cl2 LyC <0,03 mg/L - 0,03 1,0 1,8 31/oct./24

L.C. : Límite de cuantificación

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

NA: No Aplica 

Sib.: Símbolo

Notas

(1) Es una cantidad adimensional

Para los parámetros de pH, temperatura, clororesidual libre y cloro residual combinado, se establecen rangos permisibles y no VA ni VMA.

La identificación del informe es sinónimo al número de informe

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A, excluyendo las mediciones tomadas en las instalaciones del cliente (pH, T, ClLibre y ClTotal).

La incertidumbre expandida reportada corresponde a un nivel de confianza del 95 % (K=2)

El  Laboratorio  declara  que  los  resultados  obtenidos  solamente  corresponden  a  la  muestra  recolectada  por:  Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Ver detalle de los métodos de referencia en: https://www.agrotec.net/analisis-de-agua-potable 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos y emitido el informe de resultados las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 15 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron: Despejado

* Ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

**Ensayos no acreditados.
A
 Límite de deteccion del método

Ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Incerti- 

dumbre
L.C

Naciente Laguniilla 2 

AGR-PA-22*

AGR-PA-09*

Procedimiento 

analítico
Parámetro Sib. Resultado Unid.

AGR-PA-03*

AGR-PA-04*

-

Límites Nac.

59059

AGR-PA-01*

Agua potable

31/oct./24

31/oct./24

6/nov./24

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio 

Laguinillas, Salitrillos de Aserrí

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

8797-4463

San José, Aserrí, Salitrillos, Urbanización Lagunillas

Tatiana Mora

Fecha de 

análisis

21755

AGR-PA-21*

AGR-PA-10*

AGR-PA-20*

AGR-PA-20*

Priscila Meléndez V.
Regente CQCR# NI3186

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net Página  3 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13B Versión: 13.0

Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024 Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024

Cliente: Identificación de laboratorio: -4

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Tel/Fax: Procedimiento de muestreo:

Plan de Muestreo:

Descripción: Coordenadas :

AQT-2030 (Decreto 38924-S)

Valor alerta Valor máx.

Primer nivel de control (N1)

Color aparente Col 0 mg/L (uPt-Co) - 0 <5 15 1/nov./24

Turbidez Tu 0,420 UNT 0,077 0,013 1 5 1/nov./24

Olor Ol Aceptable THO NA NA Aceptable Aceptable 31/oct./24

Temperatura T 24,40 ºC 0,40 1,00 18,0 30,0 31/oct./24

Concentración de iones hidrógeno pH
(1) 6,20 1 0,24 4,01 6,0 8,0 31/oct./24

Conductividad eléctrica CE 253,0 µS/cm 2,7 0,3 400 NA 1/nov./24

Cloro residual libre Cl2Libre <0,03 mg/L - 0,03 0,3 1,0 31/oct./24

Cloro residual y combinado Cl2 LyC <0,03 mg/L - 0,03 1,0 1,8 31/oct./24

L.C. : Límite de cuantificación

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

NA: No Aplica 

Sib.: Símbolo

Notas

(1) Es una cantidad adimensional

Para los parámetros de pH, temperatura, clororesidual libre y cloro residual combinado, se establecen rangos permisibles y no VA ni VMA.

La identificación del informe es sinónimo al número de informe

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A, excluyendo las mediciones tomadas en las instalaciones del cliente (pH, T, ClLibre y ClTotal).

La incertidumbre expandida reportada corresponde a un nivel de confianza del 95 % (K=2)

El  Laboratorio  declara  que  los  resultados  obtenidos  solamente  corresponden  a  la  muestra  recolectada  por:  Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Ver detalle de los métodos de referencia en: https://www.agrotec.net/analisis-de-agua-potable 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos y emitido el informe de resultados las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 15 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron: Despejado

* Ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

**Ensayos no acreditados.
A
 Límite de deteccion del método

Ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Fecha de 

análisis

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio 

Laguinillas, Salitrillos de Aserrí

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

8797-4463

Naciente La Bomba

Agua potable

31/oct./24

31/oct./24

6/nov./24

San José, Aserrí, Salitrillos, Urbanización Lagunillas

AGR-PA-01*

Tatiana Mora

-

59059

AGR-PA-03*

AGR-PA-21*

Incerti- 

dumbre

21755

AGR-PA-09*

ResultadoSib. Unid. L.C
Límites Nac. Procedimiento 

analítico
Parámetro

AGR-PA-22*

AGR-PA-04*

AGR-PA-20*

AGR-PA-10*

AGR-PA-20*

Priscila Meléndez V.
Regente CQCR# NI3186

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net Página  4 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13B Versión: 13.0

Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024 Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024

Cliente: Identificación de laboratorio: -5

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Tel/Fax: Procedimiento de muestreo:

Plan de Muestreo:

Descripción: Coordenadas :

AQT-2030 (Decreto 38924-S)

Valor alerta Valor máx.

Primer nivel de control (N1)

Color aparente Col 0 mg/L (uPt-Co) - 0 <5 15 1/nov./24

Turbidez Tu <0,013 UNT - 0,013 1 5 1/nov./24

Olor Ol Aceptable THO NA NA Aceptable Aceptable 31/oct./24

Temperatura T 25,30 ºC 0,40 1,00 18,0 30,0 31/oct./24

Concentración de iones hidrógeno pH
(1) 6,30 1 0,24 4,01 6,0 8,0 31/oct./24

Conductividad eléctrica CE 198,9 µS/cm 2,7 0,3 400 NA 1/nov./24

Cloro residual libre Cl2Libre 1,38 mg/L 0,03 0,03 0,3 1,0 31/oct./24

Cloro residual y combinado Cl2 LyC 1,38 mg/L 0,12 0,03 1,0 1,8 31/oct./24

L.C. : Límite de cuantificación

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

NA: No Aplica 

Sib.: Símbolo

Notas

(1) Es una cantidad adimensional

Para los parámetros de pH, temperatura, clororesidual libre y cloro residual combinado, se establecen rangos permisibles y no VA ni VMA.

La identificación del informe es sinónimo al número de informe

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A, excluyendo las mediciones tomadas en las instalaciones del cliente (pH, T, ClLibre y ClTotal).

La incertidumbre expandida reportada corresponde a un nivel de confianza del 95 % (K=2)

El  Laboratorio  declara  que  los  resultados  obtenidos  solamente  corresponden  a  la  muestra  recolectada  por:  Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Ver detalle de los métodos de referencia en: https://www.agrotec.net/analisis-de-agua-potable 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos y emitido el informe de resultados las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 15 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron: Despejado

* Ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

**Ensayos no acreditados.
A
 Límite de deteccion del método

Ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

59059

AGR-PA-01*

Agua potable

31/oct./24

31/oct./24

6/nov./24

San José, Aserrí, Salitrillos, Urbanización Lagunillas

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio 

Laguinillas, Salitrillos de Aserrí

Tatiana Mora

asadabarriolagunillas@gmail.com

-

Asada

8797-4463

AGR-PA-03*

Incerti- 

dumbre

21755

Victor Sanchez-Sist.La Tranca

AGR-PA-09*

Límites Nac.
L.C

AGR-PA-22*

AGR-PA-21*

Procedimiento 

analítico

Fecha de 

análisis
Sib. Resultado Unid.Parámetro

AGR-PA-04*

AGR-PA-20*

AGR-PA-20*

AGR-PA-10*

Priscila Meléndez V.
Regente CQCR# NI3186

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net Página  5 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13B Versión: 13.0

Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024 Fecha de revisión: 12 julio del 2024 Fecha de emisión: 15 julio del 2024

Cliente: Identificación de laboratorio: -6

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Tel/Fax: Procedimiento de muestreo:

Plan de Muestreo:

Descripción: Coordenadas :

AQT-2030 (Decreto 38924-S)

Valor alerta Valor máx.

Primer nivel de control (N1)

Color aparente Col 0 mg/L (uPt-Co) - 0 <5 15 1/nov./24

Turbidez Tu <0,013 UNT - 0,013 1 5 1/nov./24

Olor Ol Aceptable THO NA NA Aceptable Aceptable 31/oct./24

Temperatura T 22,40 ºC 0,40 1,00 18,0 30,0 31/oct./24

Concentración de iones hidrógeno pH
(1) 6,30 1 0,24 4,01 6,0 8,0 31/oct./24

Conductividad eléctrica CE 310,0 µS/cm 2,7 0,3 400 NA 1/nov./24

Cloro residual libre Cl2Libre 0,49 mg/L 0,03 0,03 0,3 1,0 31/oct./24

Cloro residual y combinado Cl2 LyC 0,52 mg/L 0,12 0,03 1,0 1,8 31/oct./24

L.C. : Límite de cuantificación

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

NA: No Aplica 

Sib.: Símbolo

Notas

(1) Es una cantidad adimensional

Para los parámetros de pH, temperatura, clororesidual libre y cloro residual combinado, se establecen rangos permisibles y no VA ni VMA.

La identificación del informe es sinónimo al número de informe

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A, excluyendo las mediciones tomadas en las instalaciones del cliente (pH, T, ClLibre y ClTotal).

La incertidumbre expandida reportada corresponde a un nivel de confianza del 95 % (K=2)

El  Laboratorio  declara  que  los  resultados  obtenidos  solamente  corresponden  a  la  muestra  recolectada  por:  Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Ver detalle de los métodos de referencia en: https://www.agrotec.net/analisis-de-agua-potable 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos y emitido el informe de resultados las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 15 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron: Despejado

* Ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

**Ensayos no acreditados.
A
 Límite de deteccion del método

Ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

AGR-PA-20*

AGR-PA-20*

AGR-PA-09*

Agua potable

59059

31/oct./24

31/oct./24

6/nov./24

AGR-PA-01*

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Barrio 

Laguinillas, Salitrillos de Aserrí

asadabarriolagunillas@gmail.com

San José, Aserrí, Salitrillos, Urbanización Lagunillas

Tatiana Mora

-

AGR-PA-03*

Incerti- 

dumbre
Unid.

Asada

8797-4463

21755

AGR-PA-21*

Fecha de 

análisis

Priscilla Mora-Sist.Lagunilla

Límites Nac.
ResultadoSib.

AGR-PA-22*

Procedimiento 

analítico
Parámetro L.C

AGR-PA-10*

AGR-PA-04*

Priscila Meléndez V.
Regente CQCR# NI3186

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net Página  6 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59060 -1

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510 (AQT-2030)

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF >23 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli >23 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

L.CParámetro Sib. Result. Unid.
Límites Nac.

Fecha análisis

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

Tatiana Mora

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

8797-4463

Agua Potable

31/oct./24

31/oct./24

11/nov./24

AGR-PA-01*

AGR-PA-28*

21755

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Naciente La Tranca -

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59060 -2

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510 (AQT-2030)

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF 3,6 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli 3,6 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Procedimiento 

análitico
Parámetro Sib. Result. L.C

AGR-PA-28*

Unid.
Límites Nac.

Fecha análisis

AGR-PA-28*

21755

AGR-PA-01*

Agua Potable

31/oct./24

31/oct./24

11/nov./24

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

Naciente Lagunilla 1 -

8797-4463

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59060 -3

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510 (AQT-2030)

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF 2,2 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli 2,2 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

11/nov./24

AGR-PA-01*

21755

Agua Potable

31/oct./24

31/oct./24

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Unid.
Límites Nac.

Parámetro Sib. Fecha análisisResult. L.C

AGR-PA-28*

8797-4463

Naciente Lagunilla 2 -

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59060 -4

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510 (AQT-2030)

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF 2,2 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli 2,2 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Agua Potable

8797-4463 AGR-PA-01*

31/oct./24

31/oct./24

11/nov./24

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Parámetro L.C
Límites Nac.

Sib.

21755

Result. Unid. Fecha análisis

AGR-PA-28*

Naciente La Bomba -

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59060 -5

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510 (AQT-2030)

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

21755

-

Agua Potable

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

31/oct./24

31/oct./24

11/nov./24

8797-4463 AGR-PA-01*

AGR-PA-28*

AGR-PA-28*

Procedimiento 

análitico
Result. Unid.Parámetro Sib.

Límites Nac.
Fecha análisisL.C

Victor Sanchez-Sist,La Tranca

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net

Página  5 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59060 -6

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510 (AQT-2030)

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

8797-4463 AGR-PA-01*

Priscilla Mora-Sist. Lagunilla -

Agua Potable

31/oct./24

11/nov./24

21755

Asada

31/oct./24San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

AGR-PA-28*

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Result. Unid. L.C Fecha análisis
Límites Nac.

Sib.Parámetro

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59061 -1

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

L.CParámetro Sib. Result. Unid.
Límites Nac.

Fecha análisis

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

Tatiana Mora

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

8797-4463

Agua Potable

31/oct./24

31/oct./24

5/nov./24

AGR-PA-01*

AGR-PA-28*

21755

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Tanque La Tranca-Sist-La Tranca -

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net

Página  1 de 6



Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59061 -2

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Procedimiento 

análitico
Parámetro Sib. Result. L.C

AGR-PA-28*

Unid.
Límites Nac.

Fecha análisis

AGR-PA-28*

21755

AGR-PA-01*

Agua Potable

31/oct./24

31/oct./24

5/nov./24

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

Don Gerardo-Sist-La Tranca -

8797-4463

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59061 -3

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

5/nov./24

AGR-PA-01*

21755

Agua Potable

31/oct./24

31/oct./24

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Unid.
Límites Nac.

Parámetro Sib. Fecha análisisResult. L.C

AGR-PA-28*

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

8797-4463

Tabnque Lagunillas-Sis.Lagunilla -

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59061 -4

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

Agua Potable

8797-4463 AGR-PA-01*

31/oct./24

31/oct./24

5/nov./24

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Parámetro L.C
Límites Nac.

Sib.

21755

Result. Unid. Fecha análisis

AGR-PA-28*

Angela Torres-Sist.La Tranca -

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59061 -5

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

21755

-

Agua Potable

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asada

31/oct./24

31/oct./24

5/nov./24

8797-4463 AGR-PA-01*

Result. Unid.Parámetro Sib.
Límites Nac.

Fecha análisisL.C

AGR-PA-28*

AGR-PA-28*

Procedimiento 

análitico

Guiselle Mora-Sist. Lagunilla

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Reporte analítico Código: AGR-FPG-13P Versión: 6.0

Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024 Fecha de revisión: 03 de julio del 2024. Fecha de emisión: 15 de julio 2024

Cliente: Identificación laboratorio: 59061 -6

Contacto: Matriz:

Dirección: Fecha de muestreo:

Correo electrónico: Fecha de recibido:

Actividad: Fecha de reporte:

Teléfono: Procedimiento de muestreo:

Plan de muestreo:

Descripción: Inf. Geográfica:

AQT-1510

VA VMA

Bacteriológicos

Coliformes fecales CF <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

Escherichia coli E.Coli <1,1 NMP en 100 mL 1,1 Ausente Ausente 1/nov./24

L.C. : Límite de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

<1,1:  equivale a Ausente, para efectos de legislacion nacional Decreto 38924-S

-

Notas:

-

El Laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en este informe.

Todos los análisis son realizados en las instalaciones de Agrotec Laboratorios Análiticos S.A

El Laboratorio declara que los resultados obtenidos solamente corresponden a la muestra recolectada por: Jorge Alfaro - Personero de Agrotec AUTORIZADO - AGR-PA-01*

Rangos y límites máximos permitidos por la Legislación Nacional (Decreto #38924-S)

Métodos de análisis realizados de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24 Ed. 

Este documento no puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 

Una vez concluidos los ensayos las muestras se mantendrán bajo custodia por un periodo de 8 días, concluído este periodo se desechará.

Agrotec Laboratorios Analíticos. Permiso de funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0135-2022, Rige: 11-02-2022, Vence: 11-02-2027

Las condiciones climatológicas durante el muestreo fueron Despejado

*Ensayos acreditados. Ver alcance en www.eca.or.cr

**Ensayos no acreditados

Observaciones: El objeto cumple con los requerimientos para su ingreso y análisis

8797-4463 AGR-PA-01*

Liliana Quesada-Sist.Lagunilla -

Agua Potable

31/oct./24

5/nov./24

21755

Asada

31/oct./24

AGR-PA-28*

Procedimiento 

análitico

AGR-PA-28*

Sib. Result.Parámetro Unid. L.C Fecha análisis
Límites Nac.

San Jose, Aserri, Salitrillos, Urbanizacion Lagunillas

asadabarriolagunillas@gmail.com

Asociacion Administradora del acueducto rural de Barrio 

Laguinillas,Salitrillos de Aserri

Tatiana Mora

Ofibodegas del Oeste, local #13 ● Alajuela, Alajuela, San Rafael ● Tel +(506) 4040-0390 ● www.agrotec.net
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Nombre de la ASADA

Cédula Jurídica

Periodo presupuestario FECHA

Inicio: 30/11/2024

Final: 01/12/2025

Acuerdo de aprobación de Directiva

Acta número #9-2024

Artículo número 3

Fecha de aprobación FECHA

25/11/2024

Nombre del Presidente de la directiva

Número de cédula de identidad o DIMEX

Nombre del Tesorero de la directiva

Número de cédula de identidad o DIMEX

103470529

MARCO CORRALES DIAZ

109310754

PRESUPUESTO ORDINARIO

PORTADA

3-002-414087

ASADA BARRIO LAGUNILLAS ASERRI

VICTOR SANCHEZ CORRALES



13.200.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Ingresos operativos servicio Domipre 8.150.000

2 Ingresos operativos servicio Emprego 0

3 Ingresos operativos Derechos de conexión 0

4 Cargos varios ingresos por multas 0

5 Otros Ingresos 200.000

6 Donaciones 0

7

8

9

8.350.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Sueldos cargos fijos 0

2 Jornales ocasionales 1.020.000

3 Décimo tercer mes 85.000

4 Alquiler de maquinaria 0

5 Otros servicios básicos operativos 960.000

6 Servicios de Ingeniería y técnicos 420.000

7 Compra de agua 0

8 Otros servicios operativos 336.000

9 Mant. y reparación Sist. de distrib. 15.040.600

10 Productos p/purificar agua 420.000

11 Mant. y reparación Equipo de transp. 0

12 Combustibles, grasas y lubricantes 0

13 Mantenimiento Mater. y sumi. (otros) 420.000

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO

GASTOS DEL ACUEDUCTO

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS

ASADA BARRIO LAGUNILLAS ASERRI

3-002-414087
PRESUPUESTO DE ACUEDUCTO

PRESUPUESTO ORDINARIO

01/12/2025

Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones)



21

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 18.701.600

1 Sueldos cargos fijos 0

2 Jornales ocasionales 0

3 Décimo tercer mes 0

4 Dietas a directivos 0

5 Servicio de telecomunicaciones 0

6 Energía eléctrica 300.000

7 Servicio de contabilidad 300.000

8 Servicios Jurídicos 96.000

9 Servicio de limpieza 0

10 Otros servicios administrativos 180.000

11 Seguro de vehículos 0

12 Seguros contra riesgos de trabajo 68.000

13 Impuesto sobre Bienes inmuebles 0

14 Otros impuestos 0

15 Viáticos dentro del país 180.000

16 Servicios de cobro en otras localidades 0

17 Gastos utilizados en Asamblea 60.000

18 Servicios e impuestos municipales 0

19 Mensualidad uso de software 288.000

20 Mant. y reparación Edif. y estructuras. 0

21 Mant. y reparación Equipo de cómputo y sistem. 0

22 Alimentos y bebidas 0

23 Útiles de oficina y cómputo 180.000

24 Otros materiales y suministros 60.000

25 Prestaciones legales 0

26 Otros Gastos no clasificados 56.400

27 Intereses y Comisiones bancarias 0

28 Amortización software 0

29 0

30

31

32

33

34

35

36

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.768.400

1 Comisiones bancarias 50.000

2 Intereses y multas 0

3 Otras comisiones 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS FINANCIEROS



4

5

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 50.000

20.520.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Inscribir toma de agua de naciente. 1.000.000

2 Instalar 1 macromedidor de 4 pulgadas. 1.750.000

3 Cambio de tipo de bomba existente 5.000.000

4 Instalar quiebragradiente o colocar válvula hidráulica 2.000.000

5 Mejora de tuberías de distribución existentes 1.500.000

6 Cambio de medidores mecánicos. 750.000

TOTAL INVERSIONES EN EL ACUEDUCTO 12.000.000

INVERSIONES EN EL ACUEDUCTO

TOTAL GASTOS DEL ACUEDUCTO



2.100.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Ingresos operativos servicio Domipre 370.000

2 Ingresos operativos servicio Emprego 0

3 Ingresos operativos Derechos de conexión 0

4 Cargos varios ingresos por multas 0

5 Otros Ingresos 0

6 Donaciones 0

7

8

9

370.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Sueldos cargos fijos

2 Jornales ocasionales

3 Décimo tercer mes

4 Alquiler de maquinaria

5 Otros servicios básicos operativos

6 Servicios de Ingeniería y técnicos

7 Compra de agua

8 Otros servicios operativos 0

9 Mant. y reparación Sist. de distrib. 3.500.000

10 Productos p/purificar agua

11 Mant. y reparación Equipo de transp.

12 Combustibles, grasas y lubricantes

13 Mantenimiento Mater. y sumi. (otros)

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL INGRESOS

GASTOS SERVICIO DE HIDRANTES

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS SERVICIO DE HIDRANTES

ASADA BARRIO LAGUNILLAS ASERRI

3-002-414087
PRESUPUESTO DE HIDRANTES

PRESUPUESTO ORDINARIO

01/12/2025

Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones)



21

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3.500.000

1 Sueldos cargos fijos

2 Jornales ocasionales

3 Décimo tercer mes

4 Dietas a directivos

5 Servicio de telecomunicaciones 

6 Energía eléctrica

7 Servicio de contabilidad

8 Servicios Jurídicos

9 Servicio de limpieza

10 Otros servicios administrativos

11 Seguro de vehículos

12 Seguros contra riesgos de trabajo

13 Impuesto sobre Bienes inmuebles

14 Otros impuestos

15 Viáticos dentro del país

16 Servicios de cobro en otras localidades

17 Gastos utilizados en Asamblea

18 Servicios e impuestos municipales

19 Mensualidad uso de software

20 Mant. y reparación Edif. y estructuras.

21 Mant. y reparación Equipo de cómputo y sistem.

22 Alimentos y bebidas

23 Útiles de oficina y cómputo

24 Otros materiales y suministros

25 Prestaciones legales

26 Otros Gastos no clasificados

27 Intereses y Comisiones bancarias

28 Amortización software

29

30

31

32

33

34

35

36

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 0

1 Comisiones bancarias

2 Intereses y multas

3

4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS FINANCIEROS



5

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0

3.500.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Instalar 1 hidrante con tanque de almacenamiento. 3.500.000

2

3

4

5

6

TOTAL INVERSIONES EN HIDRANTES 3.500.000

INVERSIONES EN HIDRANTES

TOTAL GASTOS HIDRANTES



15.300.000

Número DESCRIPCION MONTO

1 Ingresos operativos servicio Domipre 8.520.000

2 Ingresos operativos servicio Emprego 0

3 Ingresos operativos Derechos de conexión 0

4 Cargos varios ingresos por multas 0

5 Otros Ingresos 200.000

6 Donaciones 0

7 0

8 0

9 0 Control Diferencia

8.720.000 8.720.000 0

Número DESCRIPCION MONTO

GASTOS OPERATIVOS

1 Sueldos cargos fijos 0

2 Jornales ocasionales 1.020.000

3 Décimo tercer mes 85.000

4 Alquiler de maquinaria 0

5 Otros servicios básicos operativos 960.000

6 Servicios de Ingeniería y técnicos 420.000

7 Compra de agua 0

8 Otros servicios operativos 336.000

9 Mant. y reparación Sist. de distrib. 18.540.600

10 Productos p/purificar agua 420.000

11 Mant. y reparación Equipo de transp. 0

12 Combustibles, grasas y lubricantes 0

13 Mantenimiento Mater. y sumi. (otros) 420.000

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0 Control Diferencia

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 22.201.600 22.201.600 0

1 Sueldos cargos fijos 0

GASTOS CONSOLIDADOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS CONSOLIDADOS

ASADA BARRIO LAGUNILLAS ASERRI

3-002-414087
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PRESUPUESTO ORDINARIO

01/12/2025

Saldo inicial (Caja, Bancos e inversiones)



2 Jornales ocasionales 0

3 Décimo tercer mes 0

4 Dietas a directivos 0

5 Servicio de telecomunicaciones 0

6 Energía eléctrica 300.000

7 Servicio de contabilidad 300.000

8 Servicios Jurídicos 96.000

9 Servicio de limpieza 0

10 Otros servicios administrativos 180.000

11 Seguro de vehículos 0

12 Seguros contra riesgos de trabajo 68.000

13 Impuesto sobre Bienes inmuebles 0

14 Otros impuestos 0

15 Viáticos dentro del país 180.000

16 Servicios de cobro en otras localidades 0

17 Gastos utilizados en Asamblea 60.000

18 Servicios e impuestos municipales 0

19 Mensualidad uso de software 288.000

20 Mant. y reparación Edif. y estructuras. 0

21 Mant. y reparación Equipo de cómputo y sistem. 0

22 Alimentos y bebidas 0

23 Útiles de oficina y cómputo 180.000

24 Otros materiales y suministros 60.000

25 Prestaciones legales 0

26 Otros Gastos no clasificados 56.400

27 Intereses y Comisiones bancarias 0

28 Amortización software 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0 Control Diferencia

1.768.400 1.768.400 0

1 Comisiones bancarias 50.000

2 Intereses y multas 0

3 Otras comisiones 0

4 0

5 0 Control Diferencia

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 50.000 50.000 0

Control Diferencia

TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS 24.020.000 ######### 0

RESULTADO DEL PERIODO 0

Control Diferencia

15.500.000 15.500.000 0MONTO DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS



_________________________________ Acta número #9-2024

Presidente(a) de Junta Directiva Artículo número 3

VICTOR SANCHEZ CORRALES Fecha de aprobación FECHA

103470529 25/11/2024

_________________________________

Tesorero(a) de Junta Directiva

MARCO CORRALES DIAZ

109310754
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